
Karlino

Badany 
parametr

odczyn pH
Przewodność 
elektryczna 

właściwa
Mangan (Mn) Żelazo (Fe) Mętność Barwa Zapach Smak amonowy jon

Jednostka - µS/cm 3 µg/ dm3 µg/ dm3 NTU mg/ dm3
6,5 - 9,5 < 2500 <50 <200 < 1 A A A < 0,5

Redlino SUW 7,84 524 11 <20 0,47 A A A 0,180
Karlinko 13 7,83 473 <10 <20 0,27 A A A 0,078

Badany 
parametr

odczyn pH
Przewodność 
elektryczna 
właściwa

Mangan (Mn) Żelazo (Fe) Mętność Barwa Zapach Smak amonowy jon

Jednostka - µS/cm 3 µg/ dm3 µg/ dm3 NTU mg/ dm3
6,5 - 9,5 < 2500 <50 <200 < 1 A A A < 0,5

Karwin SUW 7,50 456 <4 <60 0,20 A A A 0,100
Domacyno 20 7,73 482 28 40 0,31 A A A 0,368

Badany 
parametr

odczyn pH
Przewodność 
elektryczna 

właściwa
Mangan (Mn) Żelazo (Fe) Mętność Barwa Zapach Smak amonowy jon

Jednostka - µS/cm 3 µg/ dm3 µg/ dm3 NTU mg/ dm3
6,5 - 9,5 < 2500 <50 <200 < 1 A A A < 0,5

Karścino SUW 7,69 528 32 <20 0,38 A A A 0,142
Karścino 9 7,74 538 24 39 0,33 A A A 0,343
Krukowo 6 7,81 463 12 <5 0,30 A A A 0,100

Badany 
parametr

odczyn pH
Przewodność 
elektryczna 

właściwa
Mangan (Mn) Żelazo (Fe) Mętność Barwa Zapach Smak amonowy jon

Jednostka - µS/cm 3 µg/ dm3 µg/ dm3 NTU mg/ dm3
6,5 - 9,5 < 2500 <50 <200 < 1 A A A < 0,5

Daszewo SUW 8,01 446 <10 <20 0,18 A A A <0,010
Syrkowice 14 7,94 444 <10 32 0,32 A A A 0,091

Legenda:
A - Akceptowalne

Na podstawie Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 13 lipca 2001r.) Zarząd 
Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje mieszkańców  o jakości wody dostarczanej do odbiorców poprzez wodociągi publiczne. 

Poniżej podajemy wyniki badań fizyko-chemicznych wody pitnej za II półrocze 2023r.
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