
Jakość wody pod kątem zawartości azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia

Badany parametr Jednostka

Odczyn pH - 7,72 7,70 - - 7,50 7,70 - - - - - -

Przewodność 
elektryczna właściwa uS/cm 3 574 579 - - 582 613 - - - - - -

Mangan (Mn) µg/ dm3 <10 20 - <10 <4,0 <4,0 - - - - - -

Żelazo (Fe) µg/ dm3 80 119 - <20 <60 <60 - - - - - -

Mętność NTU 0,54 0,68 - - 0,18 0,23 - - - - - -

Barwa mg Pt/ dm3 5 5 - - <5 <5 - - - - - -

Amonowy jon mg/ dm3 0,067 0,080 - 0,128 <0,05 <0,05 0,119 0,082 <0,05 - 0,120 0,173

Azotany (NO3) mg/ dm3 75,8 79,7 76,0 78,1 68,9 75,9 78,4 79, 4 73,6 83,4 76,9 82,1

Azotyny (NO2) mg/ dm3 0,024 0,018 - <0,03 <0,03 0,01 0,016 <0,010 <0,010 <0,010 0,025

Chlorki (Cl) mg/ dm3 12,1 12,4 - - 19,1 18,5 - - - - - -

Siarczany (SO4) mg/ dm3 40 43 - - 48 46,7 - - - - - -

Twardość ogólna mgCaCO3/ dm3 128 126 - - 271 270 - - - - - -
Ogólna liczebność 

organizmów w 22oC 
po 72 h jtk/ 1 ml - - - - 2 4 - - - - - -

Bakterie grupy coli jtk/ 100 ml - - - - 0 0 - - - - - -

Escherichia coli jtk/ 100 ml - - - - 0 0 - - - - - -

Enterokoki (kałowe) jtk/ 100 ml - - - - 0 0 - - - - - -
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