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Zleceniodawca

Regionalne Wodociagi i K}:malizacja Sp. z 0.0.
‘ul. Ustronie Miejskie 1
f78 200 Biatogard

Obszar badan : Obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RZM z dn 07.12. 2017
. (Dz.U.z 2017z, poz. 2294)

Cel badan : potw1erdzeme spetnienia Wymagan

Numer Miejsce poboru prébki wody Rodzaj préi)ki
- identyfikacyjny
| probki
| 455/11/2023 Dabrowa Biatogardzka SUW Woda surowa
! stacja }
Data poboru probkl Data przyjecia probki do laboratorium \ Data wykonania
| badan
13.11.2023 13.11.2023 13.11.2023
Godzina poboru: 10:30
'Probkobiorca
i Agnieszka Janiszewska - Ludwicka
'RWiK Sp. z 0.0.
'Plan pobierania : zgodnie z harmonogramem / prébka-jednerazowa

ORZECZENIE

W badanym zakresie probka nie odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
\Z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Data sporzadzenia sprawozdania:
13.11.2023

Uwagi: Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Sprawoz anie zatwierdzik:
Specjalista ds. analiz

fizykochemic h wody i sciekow

mgr Agni&szka Bocewicz
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Strona nr 2/2

WYNIKI FIZYKO — CHEMICZNEGO BADANIA PROBKI WODY
Nr identyfikacyjny probki: 455/11/2023

Nazwa Jednostka | Wynik badania Granica Wartos¢ Metoda
oznaczenia miary | (£ niepewno$§¢ ) | oznaczalno$ci | parametryczna

GO
Jon amonowy mg/l 0,046 0,010 0,50 PB-WO03 pazdziernik 2008
Azotyny mg/l 0,213 0,010 0,50 PB-W04 pazdziernik 2008°
Azotany mg/I 67,0 5,0 50 PB-WO05 sierpien 20179

1/ akceptowalny przez klientow i bez nieprawidtowych zmian. Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie u konsumenta -
do 15 mg/1 Pt.

2/ oznaczana w temp. 25 °C

* - niepewnos$¢ podawana jest kiedy ma znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z wartodeia parametryczna lub na Zyczenie
klienta. Jest to niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% dla wspotezynnika rozszerzenia k=2.

** _ zoodnie z wymaganiami MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z 2017r. poz.2294).
Q — metoda badaweza objeta systemem jakoSci, zatwierdzona na mocy decyzji nr 11/23
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialogardzie z dnia 12.01.2023r.

snecjalista ds. analiz

ych wody i sciekow

mgr AghieSzka BOCcewic?

(podpis osoby odpowiedzialnej za badania)

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sadzie Rejonowym w Koszalinie [X Wydzial Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 Kapital zakladowy 140 270 500,00 zI.




