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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/64/02/2024

Zleceniodawca

‘Regionalne Wodociqgi iﬂkéﬁéiiizracja Sp. z 0.0.
ul. Ustronie Miejskie 1
1 78-200 Biatogard

Obszar badari : Obszar regulowany prawnie / podstawa prawna RZM z dn. 07.12.2017
(Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Cel badan potw1erdzeme spetnienia wymaganm |

Numer Miejsce poboru probkl wody Rociz_a_J probk:
identyfikacyjny

proébki |
| 71/02/2024 | Dabrowa Blalogardzka Kolonia t or 15 Woda uzdatniona
Data poboru problu Data przyjecia prébki do laboratorlum . Data wykonania
| e e ; S badaﬂ

27 0’) 2024 27 02 2024 27 02 2024

Godzma poboru 08 30
Probkoblorca o
Agnieszka Janiszewska - Ludwicka
RWiK Sp. z o.0.

Plan pobierania : zgodnie z harmonogramem / prébkajednorazowa
5 ORZECZENIE

'W badanym zakresie prébka odpowiada wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia
'z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez iudm
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Data sporzqdzenia sprawozdania:

27.02.2024

Uwagi: Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.

Sprawozdanie zatwierdzil:
STARSZY SPECJALISTA

DS, ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH
WeBY 1 5C

.mgr.Agnieszka Bocewicz

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sqdzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 REGON 330897173




Regionalne Wodociqgi i Kanalizacja spétka z o.o.

|
WI K ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Biatogard
tel. +48 94 312 32 15; fax +48 94 312 04 24

www.rwik.pl e-mail: sekretariat@rwik.pl

Strona nr 2/2

WYNIKI FIZYKO -~ CHEMICZNEGO BADANIA PROBKI WODY
Nr identyfikacyjny probki: 71/02/2024

Nazwa Jednostka | Wynik badania Granica Wartosé Metoda
oznaczenia miary | (+ niepewno$¢ ) | oznaczalno$ci | parametrycezna

GO
Jon amonowy mg/l 0,086 0,010 0,50 PB-W03 pazdziernik 2008
Azotyny mg/l <0,010 0,010 0,50 PB-W04 pazdziernik 20082
Azotany mg/l <50 5,0 50 PB-WO05 sierpien 20172

1/ akceptowalny przez klientéw i bez nieprawidtowych zmian. PoZadana warto$é tego parametru w wodzie u konsumenta -
do 15 mg/l Pt.

2/ oznaczana w temp. 25 °C

* - nicpewnos¢ podawana jest kiedy ma znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z wartoscia parametryezna lub na Zyczenie
klienta. Jest to niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% dla wspotczynnika rozszerzenia k=2.

** - zgodnic z wymaganiami MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi

(Dz,U. z 2017r. poz. 2294).
Q - metoda badawcza objeta systemem jakosci, zatwierdzona na moey decyzji nr 12/24

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bialogardzie z dnia 11.01.2024r.

STARSZY SPECJALISTA
DS. ANAt\llz Fi QCHEMICZNYCH
EXOW

magr Agnie Bocewicz

(podpis osoby odpowiedzialnej za badania)

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000053791 w Sgd-=ie Rejonowym w Koszalinie LY Wyd=ial Gospodarczy
NIP 672-000-62-06 Kapital zakladowy 140 270 500,00 zt.




